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AGREGAT PRADOTWORCZY

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych firmy BIO-TECH,
zasilanie awaryjne wg. technologii firmy EPS SYSTEM

YKY5x10 L=5M

UWAGI:

1.WSZYSTKIE KABLE UKEADAC W KANALIZACJ KABLOWEJ WYKONANEJ RURA DVK110 AROT

TWG — GLOWNY WYLACZNIK PRADU ZLOKALIZOWANY W ZESTAWIE TABLIC ZASILAJACYCH ZTZ

Gl 22 — AGREGAT PRADOTWORCZY 22KVA/18 KW PRZEWOZNY

TA—01 — GLOWNA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OBIEKTU ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM POM.NR. 05
RT-01 — GLOWNA ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU ZAINSTALOWANA W BUDYNKU TECHNICZNYM POM.NR. 05
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RT-01

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdéw technologicznych firmy BIO—TECH

Zmiany: Opis

Nazwisko

Podpis

Obiekt:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
w m. RADOMICE, gm. LIPNO
gz INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Indeks

Data
09.2009

Rys. Nr

Faza

Skala

P 03.160.09

EL 02.00

Ramse BUDYNEK TECHNICZNY
SCHEMAT STRUKTURALNY
INSTALACJI ZASILAJACEJ

Imig i Nazwisko

Nr uprawnieft

Podpis

Projektowal:

mgr inz. Maria Zimnicka

262/87/0L

Opracowat:

mgr in2. Natalia Lis

Sprawdzit:

inz. Henryk Zuber

4150/Gd/89

()
&

<>

PRYWATNE PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE

"BUDEX< Euzebiusz Czuryto
14-500 BRANIEWO, Plac Pitsudskiego 2




